
Netz

Erhebungsdaten, welche durch das Amt für Verbraucherschutz erhoben wurden zeigen folgende Werte:

Netzprobe Bahnhof Reservoir
Unterwald Balzenwil Beurteilungs-

werte
 12.10.2023 12.10.2023 12.10.2023  
Gesamthärte in °fH 32.9 33.0 33.0  
Karbonathärte in °fH 30.5 30.7 30.6  
Hydrogencarbonat mg/l 369 372 370  
Natrium mg/l 9.6 10.1 9.7 O <20.0
Kalium mg/l 4.6 5.2 4.8 O <5.0
Magnesium mg/l 10.7 10.7 10.8 O <125.0
Calcium mg/l 114 115 114  
Ammonium mg/l <0.04 <0.04 <0.04 H = 0.10

O <0.05
Chlorid mg/l 13.8 14.4 14.0 O <20.0
Sulfat mg/l 14 14 14 O <50
Nitrat mg/l 22 22 22 H = 40

O <25

     
Chlorothalonil-Metabolit
R471811

0.27 0.25 0.25 O <0.10

Chlorothalonil-
sulfonsäure R417888

0.048 0.053 0.054 O <0.10

Pestizide 0.022 0.024 0.022 H = 0.50

Weitere Werte können bei der Wasserversorgung angefragt werden.

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemäss technischen Regelwerken oder international anerkannten Leitlinien
nn = nicht nachweisbar
H = Höchstwert/Mindestanforderung gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen
(TBDV) vom 16.12.2016
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